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Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym {Dz.U.2022.559 t..
ze zm.) uprzejme prosze o udzielenie informacji o stanie instalacji przeciwpozarowej zlokalizowanej
na sieci wodociggowej tj. hydrantdw zewnetrznych, w szczegdlnos$ci prosze o :

- czy hydranty zewnetrzne znajdujace sie na sieci wodociggowej, ktoérej zarzadcg jest Milanowskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. lub Urzad Miasta Milanéwka przechodzg
coroczne przeglady zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ?

- kiedy wykonywano ostatnie 3 przeglady hydrantéw w poblizu nieruchomosci przy ul. Wigury 13?
Dlaczego jeden z hydrantéw znajdowat sie okoto 40 cm pod powierzchnia gruntu?

- czy stan oznakowania hydrantow przeciwpozarowych jest sprawdzany?

- czy mapa hydrantéw na terenie gminy, lub ich spis i doktadna lokalizacja zostata udostepniona na
stronach Urzedu Miasta?

- prosze o udostepnienie takiej mapy badz spisu.

Uzasadnienie

Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazaty, iz gmina Milanéwek ma problem ze stanem instalacji
przeciwpozarowej na swoim terenie, a hydranty zewnetrzne nie sig utrzymane w stanie

umozliwiajacym ich sprawne wykorzystanie w akcji gasniczej.

Poddawanie hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na sieciach wodociggowych eksploatowanych

przez ich zarzadcéw, zlokalizowanych na terenach gminy, przeglagdowi technicznemu
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uwzgledniajgcemu, w szczeg6lnosci ciénienie nominalne oraz wydajno$¢ nominalng mierzong na
zaworach hydrantowych podczas poboru wody (na podstawie § 10 ust. 13, w zwigzku z § 10 ust. 8
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1
lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej stanowi obowigzek, ktory

powinien by¢ przez jednostki podlegte gminie bezwzglednie realizowany.

Poza catkowita dyskusjg pozostaje konieczno$¢ zagwarantowania sprawnego i niezawodnego
funkcjonowania instalacji ppoz., tj. dokonanie stosownych napraw uszkodzonych hydrantéw
zewnetrznych i uzupetnienie osprzetu stanowigcego ich normatywne wyposazenie w celu
zapewnienia mozliwosci skorzystania z hydrantéw przez jednostki ochrony przeciwpozarowej. Takze
spos6b i oznakowanie miejsca lokalizacji hydrantéw zewnetrznych powinien by¢ poddany kontroli
zgodnie z PN-B-09700:1986 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych" na podstawie § 10 ust. 12 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode w szczegdlnosci w zwigzku z faktem, jeden z hydrantdw znajdujacych sie obok

spalonego domu byt wadliwe oznaczony.
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